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Okresowa ocena jakości wody

Zgodnie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Radomsku dokonał okresowej oceny jakości wody za rok 2022 pochodzącej 
z urządzenia wodociągowego Masłowice na podstawie:

> sprawozdań z własnych badań jakości wody:
> sprawozdań przekazywanych przez podmioty (producentów wody) z wykonania badań jakości

wody realizowanych według ustalonego harmonogramu;
> prowadzonego nadzoru nad jakością wody.
1) Ocenie poddano sprawozdania z badań próbek wody pobranych w punktach zgodności

w zakresie następujących parametrów: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru 
(pH), przewodność elektryczna, akryloamid, antymon, arsen, wanad, azotany, azotyny, benzen, 
benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, 
epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, L pestycydów, rtęć, selen, 
2 trichloroetenu i tetrachloroetenu, Z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
trihalometany - ogółem (£ THM), glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność 
z KMn04 (indeks nadmanganianowy), żelazo, chlor wolny, bromodichlorometan, trichlorometan 
(chloroform), magnez, srebro, twardość, Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki, ogólna 
liczba mikroorganizmów w 22°C.

2) Ogółem z punktów zgodności pobrano 13 próbek wody, w tym:
> 8 w ramach kontroli wewnętrznej;
> 5 w ramach prowadzonego nadzoru.

3) Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane były przez laboratoria 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości 
prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

4) W ocenianym okresie wystąpiło krótkotrwałe przekroczenie wartości parametrycznej dla bakterii 
grupy coli. Na skutek podjętych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie i odpowiadała 
wymaganiom.

Do wiadomości:
1. a/a.
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