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Informacja o jakości wody

W ramach prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad jakością 
wody, w dniu 07.03.2023 r. zgodnie z ustalonym planem działania na 2023 r., zostały pobrane próbki 
wody do badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Przerąb w punkcie zgodności 
zlokalizowanym: Masłowice 4.
Badania jakości wody wykonało Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Piotrkowie Trybunalskim i Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Łodzi.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) oraz 
uzyskanych sprawozdań z badań jakości wody z dnia 10.03.2023 r. Nr OL-HK-N/191/2023 oraz z dnia 
17.03.2023 r. Nr WSSE.DLHK.9051.40.2.2023 pobranej w ww. punkcie zgodności Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
- stwierdza przydatność wody do spożycia dostarczanej z urządzenia wodociągowego Przerąb.
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