
Masłowice, dnia 10.06.2026 r. 

Numer referencyjny: UG.IOŚ.271.9.2026 

   – do wszystkich Wykonawców – 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu podstawowego 
pn. Racjonalizacja zużycia energii w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Masłowicach”. 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ” 
 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść 
zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz 
z udzielonymi odpowiedziami. 

 
Zestaw pytań z dnia 09.06.2026 r.: 

 
Pytanie nr 1 
Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry opraw oświetleniowych opisane 
w dokumentacji projektowej są istotne ? Jeśli niektóre są nieistotne to proszę o ich 
precyzyjne wskazanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wprowadzania dodatkowych zmian w parametryzacji 
projektowanych opraw, które opisane zostały w projekcie; 

Pytanie nr 2 
Wiele opraw oświetlenia podstawowego posiada indywidualne czujniki zmieniające 
strumień oprawy pod wpływem światła dziennego. Rozumiem że inwestorowi chodziło o 
uzyskanie jak największych oszczędności w zużyciu energii podczas późniejszej 
eksploatacji obiektu. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie 
takich opraw? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zastosowanie opraw posiadających indywidualną zmianę 
strumienia świetlnego. 

Pytanie nr 3 
W wielu budynkach użyteczności publicznej, bardzo istotne jest, aby oprawy spełniały 



wymagane normą bezpieczeństwa fotobiologicznego wskaźnik olśnienia UGR, 
współczynnik oddawania barw Ra itp. W opisie znajdują się oprawy o współczynniku 
olśnienia UGR<19 oraz współczynniku oddawania barw Ra>90. Proszę o potwierdzenie 
czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie opraw o takich parametrach? 
Odpowiedź: 
Parametry projektowanych opraw określone zostały w projekcie, które Zamawiający 
podtrzymuje; 

Pytanie nr 4 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga, aby 5 letnia gwarancja na 
oprawy awaryjne obejmowała również akumulator. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga 5 letnią gwarancję; 

Pytanie nr 5 
W dokumentacji zostały zaprojektowane oprawy awaryjne z żywotnością akumulatora 
10 lat. Rozumiem, że chodzi o oszczędności w późniejszej eksploatacji budynku. 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zastosowania takich 
akumulatorów?. 
Odpowiedź: 
 Zamawiający wymaga, aby żywotność akumulatorów była 10 letnia; 

Zestaw pytań z dnia 10.06.2026 r.: 
Pytanie nr 1 
Czy w wycenie należy ująć główny wyłącznik prądu z certyfikatem CNBOP? 

Odpowiedź: 
Nie jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik przeciwpożarowy prądu dla układu zasilania (z 
certyfikatem CNBOP), gdyż zadanie dotyczy termomodernizacji a nie przebudowy budynku.  

Jednakże należy pamiętać, iż układ zasilania instalacji PV wymaga przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu zgodnie z obowiązującym prawem a także opracowaną dokumentacją 
projektową. 

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytanie oraz odpowiedź na nie staje się 
integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 
składaniu ofert. 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 
 

................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
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